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 Контрольна робота складається з трьох розділів, які студенти виконують 
за індивідуальними даними, і теоретичної частини, в якій необхідно викласти 
зміст питання щодо принципів улаштування і роботи систем газопостачання, 
тепло забезпечення і вентиляції та кондиціювання повітря. 




1. Тема 1. Визначення загальних показників системи вентиляції 
 
У завданні за вказаною темою необхідно, користуючись (I-d) –діаграмою 
вологого повітря (додаток А), знайти в полі діаграми точки, що характеризують 
стан повітря. На площині (I-d) –діаграми нанесені лінії рівного вологовмісту 
(d), рівної ентальпії (I), рівної відносної вологості (φ), ізотерми (лінії незмінної 
температури t). При відомих двох із названих величин, що характеризують стан 
вологого повітря, у точці перетину відповідних ліній можна визначити всі інші. 
Важливими параметрами вологого повітря є такі, як, наприклад, температура 
мокрого термометра і температура точки роси.  
Температурою мокрого термометра (tм) повітря даного стану називають 
температуру насиченого повітря (тобто при φ=100 %), визначену при I=const 
(рис. 1.1). 
Температурою точки роси повітря даного стану (tр) називають 
температуру насиченого повітря (φ=100 %), визначену при незмінному 
вологовмісті (d=const, рис. 1.2). 
 За допомогою (I-d) –діаграми можна визначити параметри повітря при 
зволоженні водяною парою і обчислювати кількість теплоти для нагріву 
(охолодження) повітря від стану, що характеризується величинами t1, φ1, d1 до 
стану з величинами t2, φ2, d2. Для цього необхідно знайти на полі (I-d) –діаграми 
точки, що характеризують початковий стан повітря і кінцевий, визначити 
ентальпію повітря в точках 1, 2. Різниця ентальпій (тепловмісту) і2-і1 дорівнює 
теплоті, необхідній для зміни тепловологісного стану 1 кг повітря (рис. 1.3). 
Для переведення повітря у кількості М зі стану 1 до стану 2 необхідні витрати 
теплоти становлять 
                                                         Q=(i2 – i1)M                                                   (1.1) 
 
Завдання 1.1. 
За допомогою (I-d) –діаграми визначити відносну вологість повітря, яке 









Таблиця 1.1 – Параметри вологого повітря 
Параметр Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Температура 
повітря, оС 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Варіант 




15 15 15 18 18 18 19 19 20 20 
 
Завдання 1.2. 
Використовуючи (I-d) –діаграму вологого повітря, визначити точку роси 
для заданих параметрів повітря (табл. 1.2). 
 
Таблиця 1.2 – Параметри повітря за варіантами 
Параметр Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Температура, 
оС 
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 
 Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Відносна 
вологість, % 
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 
 
Завдання 1.3. 
Використовуючи (I-d)–діаграму вологого повітря, визначити витрати 
теплоти для нагрівання повітря від стану, що характеризується температурою t1 
і відносною вологістю φ1 (табл. 1.3), до параметрів t2, φ2 (табл. 1.4). Витрати 
повітря прийняти за табл. 1.5. 
 
Таблиця 1.3 – Початкові параметри повітря 
Параметр Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Температура t1, oС 5 5 5 8 8 8 10 10 -5 -5 
Відносна вологість φ1, % 70 50 30 60 50 40 45 65 80 60 
 
Таблиця 1.4 – Кінцеві параметри повітря 
Параметр Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Температура t2, оС 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 
Відносна вологість φ2, % 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 
 
Таблиця 1.5 – Витрати повітря за варіантами 
Варіанти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Витрати повітря, кг/с 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 
 














Рис. 1.3 - Визначення зміни тепловмісту повітря 
 
 
2. Тема 2. Теплопередача огороджуючих конструкцій. 
Тепловий баланс приміщень 
 
Теплове навантаження системи опалення окремого приміщення та будівлі 
в цілому визначається величиною теплових втрат приміщеннями, які, в свою 
чергу, залежать від розмірів споруди, товщини та коефіцієнтів теплопровідності 
шарів огороджуючої конструкції, температури зовнішнього повітря та 
температури повітря в приміщенні. Коефіцієнт теплопровідності матеріалів 
конструкції огородження визначають залежно від умов експлуатації. 
 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій здійснюється для 
перевірки відповідності фактичного термічного опору конструкції 
нормативним вимогам. 
Величину фактичного термічного опору теплопередачі огородження 





∑ Ri+Rвн,  м²·ºС/Вт,                                        (2.1) 
в якій Rз=1/αз, Rвн=1/αвн – термічний опір тепловіддачі з боку зовнішнього та 
внутрішнього повітря відповідно; αз =23 Вт/(м2·оС), αвн=8,7 Вт/(м2·оС) – 
коефіцієнти теплообміну між повітрям і відповідною поверхнею огороджуючої 
конструкції. 
Термічний опір шару огородження обчислюють за формулою 
 
Ri=δ i/λi,                                                             (2.2) 
де δ i – товщина шару; λi – коефіцієнт теплопровідності шару. 
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Нормативні значення опору теплопередачі приймають залежно від 
кількості градусо-діб опалювального періоду [4], які встановлені залежно від 
температурної зони України. 
Якщо фактичний термічний опір теплопередачі менше потрібного або 
нормативного значення, необхідно збільшити товщину шарів огороджуючої 
конструкції або передбачити додатковий шар теплоізоляції. Для обраного 
матеріалу теплової ізоляції (тобто коефіцієнт теплопровідності ізоляції λіз 
відомий) товщину шару ізоляції визначають із рівняння 
 
δ iз=(R-Ro)· λіз, м,                                               (2.3) 
де R – потрібне або нормативне значення опору теплопередачі. 
 
 Тепловий потік через конструкцію вертикального огородження 
обчислюють за формулою 
                                                       
 Q=1/R0A(tвн-tз), Вт                                            (2.4) 
де А – площа поверхні огородження, м
2; tвн, tз – температура внутрішнього і 
зовнішнього повітря відповідно. 
  
При обчисленнях за формулою (2.4) як температуру зовнішнього повітря 
обирають розрахункову для опалення температуру повітря (середня 
температура самої холодної п’ятиденки). 
 
 Завдання 2.1. Для конструкції зовнішнього огородження споруди, 
наведеної на рис. 2.1, визначити фактичний опір теплопередачі і необхідну 
товщину шару теплоізоляції. Коефіцієнт теплопровідності і товщину шарів 
прийняти за табл. 2.1, 2.2. Величину потрібного термічного опору огородження 





Рис. 2.1 – Розрахункова схема зовнішнього огородження 
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 Завдання 2.2. Для умов завдання 2.1 визначити товщину 2-го шару 
конструкції огородження, яка б забезпечила потрібну величину термічного 
опору огородження (табл. 2.3). Порівняти результати обчислень за завданнями 
2.1, 2.2. 
 
 Таблиця 2.1 – Теплопровідність шарів конструкції зовнішнього 
огородження (до рис. 2.1) 
Варіант Коефіцієнт теплопровідності шару, Вт/м·оС, (нумерація шарів 
починається з боку зовнішнього повітря) 
1 шар 2 шар 3 шар 
1 0,7 1,92 0,62 
2 0,75 1,6 0,64 
3 0,8 1,5 0,66 
4 0,85 1,4 0,68 
5 0,9 1,19 0,7 
6 0,92 0,7 0,72 
7 0,94 0,42 0,74 
8 0,96 0,39 0,76 
9 0,98 0,35 0,78 
0 0,6 0,64 0,8 
 
Таблиця 2.2 – Теплопровідність шарів конструкції зовнішнього 
огородження (до рис. 2.1) 
Варіант Товщина шару δ, мм (нумерація з боку зовнішнього повітря) 
1 шар 2 шар 3 шар 
1 10 350 10 
2 15 300 10 
3 20 400 10 
4 25 450 10 
5 30 500 10 
6 30 600 30 
7 25 500 30 
8 20 450 30 
9 15 400 30 
0 10 300 30 
 
 Таблиця 2.3 – Величина потрібного термічного опору огородження за 
варіантами 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Потрібний термічний опір R, 
м2·оС/Вт 
2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 
 
Таблиця 2.4 – Коефіцієнт теплопровідності матеріалу теплоізоляції 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Коефіцієнт теплопровід-
ності λ,  
Вт/( м2·оС) 
0,09 0,085 0,08 0,075 0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 
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Завдання 2.3. Використовуючи результати розв’язання завдання 2.1, 
обчислити втрати теплоти (тепловий потік) через стіну приміщення, площа 
поверхні якої дорівнює 15 м2. Температуру зовнішнього повітря визначити за 
табл. 2.5, температуру внутрішнього повітря у приміщенні прийняти за табл. 2.6. 
 
Таблиця 2.5 – Основні кліматичні характеристики деяких міст 









1 Вінниця -21 -1,1 189 
2 Дніпропетровськ -24 -1,0 175 
3 Львів  -19 0,3 189 
4 Одеса -18 0,8 168 
5 Полтава -22 -1,9 187 
6 Севастополь -11 4,4 137 
7 Сімферополь -16 1,9 158 
8 Харків  -23 -2,1 189 
9 Тернопіль -20 -0,5 190 
0 Ялта -6 5,2 126 
 
Таблиця 2.6 – Температура внутрішнього повітря за варіантами 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Температура повітря tвн, оС 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 
 
 Література: [1, с. 3-28; 2, с. 23-42; 11, с. 26-39; 12, с. 45-54]. 
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3. Тема 3. Визначення витрат теплоти для потреб теплопостачання 
районів забудови 
 
 Джерелом теплоти (Д) для району забудови міста може бути 
теплоелектроцентраль або котельня, від яких прокладені теплові мережі для 
транспортування теплоносія. У мікрорайонах розміщені центральні теплові 
пункти (ЦТП), які призначені для розподілу теплоти між будівлями 
мікрорайону, приготування гарячої води для централізованого гарячого 
водопостачання мікрорайону, підтримання необхідних параметрів теплоносія і 
води, обліку споживання теплоти. 
 Потреба в теплоті житлового мікрорайону складається з витрат на 
опалення будівель, вентиляцію і гаряче водопостачання: 
 
Qм=Qo,max+Qb,max+Qh,max                                         (3.1) 
 
 Максимальні витрати теплоти на опалення при обчисленнях за 
укрупненими показниками визначають за формулою 
 
Qo,max=qo·A·(1+k1), Вт,                                         (3.2) 
 
де qo – укрупнений показник максимальної годинної витрати теплоти на 
опалення житлових будинків (обирається залежно від розрахункової 
температури зовнішнього повітря за дод. Б); А – житлова площа будинків, м2; k1 
– коефіцієнт, що враховує витрати теплоти на опалення громадських будівель. 
 Житлову площу будинків можна обчислити залежно від площі забудови 
мікрорайону F та щільності житлового фонду d (дод. В) за формулою 
 
А= F· d, м2                                                       (3.3) 
 
 Площу території забудови мікрорайону обчислюють за планами (рис. 
3.1). У контрольній роботі величину F визначити для кожного з мікрорайонів за 
формулою 
 
F=a·b, га,                                                        (3.4) 
 
де a, b – ширина і довжина мікрорайону (1 га=10000 м2). 
 Максимальні витрати теплоти на вентиляцію будівель мікрорайону 
обчислюють за формулою 
 
Qb,max= qo· k1· k2, Вт,                                                (3.5) 
 
де k2=0,6 – коефіцієнт, що враховує витрати теплоти на вентиляцію 
громадських будівель. 
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 Максимальні витрати теплоти на гаряче водопостачання мікрорайону 
визначають залежно від норми витрат теплоти на одну людину (qh) і кількості 
мешканців у мікрорайоні (m) 
 
Qh,max=2,4· qh· m, Вт.                                               (3.6) 
 
 Орієнтовно кількість мешканців можна обчислити за формулою 
 
m=A/f,                                                                 (3.7) 
 
де f – норма житлової площі на одну людину. 
 Загальні витрати теплоти для населеного пункту, схема якого наведена на 
рис. 3.1, обчислюють як суму потреб у теплоті для мікрорайонів: 
 
Q= QМ ,1+ QМ,2+ QМ ,3+ QМ ,4                                          (3.8) 
 
 Витрати теплоносія (води) для забезпечення теплопостачання населеного 
пункту визначають за формулою 
 
G= ( )1 2
Q
c τ τ⋅ −
, кг/с,                                                    (3.9) 
 
де с=4187 Дж/(кг·оС) – питома теплоємкість води; τ1, τ2 – температура мережної 
води у подавальному та зворотному трубопроводах теплових мереж. 
 Потужність мережного насосу для транспортування води обчислюють 








, кВт,                                                   (3.10) 
 
де g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння; Н – необхідний напір, м вод. ст. 
 Витрати газу для вироблення джерелом необхідної кількості теплоти 




Q η⋅ ⋅ , м
3/год.,                                               (3.11) 
 
де Qнр – теплота згоряння палива, ккал/м3; ηк – коефіцієнт корисної дії котлів, де 
відбувається спалювання газу. 
 
Завдання 3.1. Для схеми населеного пункту, наведеного на рис. 3.1, 
обчислити загальні витрати теплоти, прийнявши розміри мікрорайонів за табл. 
3.1, середню кількість поверхів забудови – за табл. 3.2, а місце розташування 
населеного пункту – за табл. 2.5. Норми витрат теплоти на одного споживача 
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для потреб гарячого водопостачання наведені за варіантами у табл. 3.3. Норму 




Рис. 3.1 – Схема теплопостачання району забудови: 
Д – джерело теплоти; ЦТП – центральний тепловий пункт мікрорайону; І, 
... IV – житлові мікрорайони 
 












































































































































Таблиця 3.2 – Середня кількість поверхів забудови мікрорайонів (до рис. 3.1) 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Кількість поверхів  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 Таблиця 3.3 – Норма витрати теплоти на гаряче водопостачання за варіантами 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
qh, Вт/чол. 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 
 
 
 Завдання 3.2. Використовуючи результати обчислень за завданням 3.1, 
визначити витрати теплоносія для теплових мереж і потужність мережного 
насосу. Температури теплоносія (води) у подавальному і зворотному 
трубопроводах теплових мереж прийняти за табл. 3.4, необхідний напір води на 
виході з насосу і його коефіцієнт корисної дії – за табл. 3.5. 
 
 Таблиця 3.4 – Температура води у трубопроводах теплових мереж 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
τ1, 
оС 125 130 135 140 145 150 130 135 140 145 
τ2, 
оС 70 70 70 70 70 70 65 65 65 65 
 
 Таблиця 3.5 – Параметри мережного насосу 
Показник Варіант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Напір, м 50 60 70 80 90 55 65 75 85 95 
ККД 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,65 0,63 0,61 0,58 
 
 Завдання 3.3. Використовуючи результати обчислень за завданням 3.1, 
визначити витрати природного газу опалювальною котельнею для забезпечення 
теплотою району міста, наведеного на рис. 3.1. Теплоту згоряння палива 
прийняти за табл. 3.6. Коефіцієнт корисної дії котлів, встановлених на котельні, 
прийняти за табл. 3.7. 
 
 Таблиця 3.6 – Теплота згоряння природного газу за варіантами 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Qнр, ккал/м3 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10250 
 
 Таблиця 3.7 – Коефіцієнт корисної дії котлів 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ηк 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 
 
 Література: [2, с. 60-87, 99-102; 12, с. 54-62, 90-101, 136-145; 16, с. 145-
160]. 
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4. Варіанти теоретичних завдань 
для виконання контрольної роботи 
 
Варіант Тема Література 
1 2 3 
1 Основне обладнання систем вентиляції будівель 1, 3, 2 
2 Принципи роботи і влаштування природної 
вентиляції приміщень і споруд 
1, 3, 2, 12 
3 Улаштування і основне обладнання механічної 
вентиляції будівель 
1, 3, 2, 12 
4 Основне обладнання систем кондиціювання повітря 1, 3, 2 
5 Види систем водяного опалення 1, 2, 4, 9 
6 Типи і основні характеристики опалювальних 
приладів 
1, 2, 4, 9 
7 Особливості вироблення теплової енергії на 
теплоелектроцентралях 
3, 7, 12, 4 
8 Принципова схема опалювальної котельні; основні 
конструктивні елементи котлоагрегатів  
3, 7, 4, 9 
9 Основні елементи і способи прокладки теплових 
мереж 
3, 4, 7, 1 
10 Теплова ізоляція трубопроводів; матеріали, 
конструкції 
3, 7, 9, 1 
11 Призначення і типи компенсаторів лінійних 
подовжень теплових мереж 
3, 7, 9 
12 Основні елементи системи газопостачання міста 11, 12 
13 Призначення газорегуляторних пунктів і 
газорегуляторних установок 
11, 12 
14 Схеми приєднання споживачів теплоти до теплових 
мереж 
1, 7, 3, 9 
15 Призначення і основне обладнання центрального 
теплового пункту 
1, 7, 3, 9 
16 Принципи роботи, типи і конструкції теплообмінних 
апаратів  
1, 7, 11 
17 Основні споживачі природного газу у місті. 
Обчислення витрат газу для побутового споживання і 
тепло забезпечення 







I-d діаграма вологого повітря 
 
 
t – температура повітряно-парової суміші за сухим термометром; d – волого- 
місткість в грамах; φ – відносна вологість (у відсотках); hп – парціальний тиск 
водяної пари в міліметрах ртутного стовпчика; ί – тепловміст суміші повітря і 




Укрупнені показники максимального теплового потоку на опалення 1 м2 
загальної площі житлових будинків, qо, Вт/м2 
Кількість поверхів 
забудови 
Розрахункова температура зовнішнього повітря для 
опалення, tр .о., 
о
С 
-5 -10 -15 -20 -25 -30 
3-4 90 97 103 111 119 128 






Щільність житлового фонду забудови, d 
Кількість поверхів забудови 5 9 12 
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